Kemic Vandrens A/S
E Ryttervangen 24, 7323 Give
VANDRENSIAS Telefon 76733750

M —

Servicerapport for Fangel Vandvaerk udfert d. 09-11-2021.

Konto: Fangel Vandvzerk Servicerapport ref.: 2938
Servicebespg udfert af: Finn Pedersen Kontakt:
Servicemaned: November

Magnetventiler: Kontrolleret og fundet OK Aktuator: Kontrolleret og fundet OK
Butterflyventiler: Kontrolleret og fundet OK

Bemasrkninger:

Magnetventiler: Kontrolleret og fundet OK Naleventiler: Kontrolleret og fundet OK
Kapselbleser: -

Bemarkninger:

Filterbeholder
Filtermateriale: Kontrolleret Afstand fra rundsem/skyllerende forfilter (cm): 15

Vakuumafbryder: Kontrolleret og udskiftet Afstand fra rundsem/skyllerende efterfilter (cm): 45
litningsindleb: Kontrolleret og renset Differenstryk for/efterfilter (bar):
Pafyldt akdolit (kg): Antal m¥t ved differenstrykafmaling:

Luftudlader: Kontrolleret og udskiftet
Bemaerkninger:

Trykluftanlaeg

Trykluftanlaeg: Kontrolleret Tryk ved start/stop: 5,5-7 bar
Oliestand: Kontrolleret og udskiftet Olie skiftet/pafyldt (liter): 2,5
Kondensvandsaftap: Kontrolleret og fundet OK Kileremme: Kontrolleret
Olie/vandudskiller: - Pressostat: Kontrolleret og fundet OK
Forfilter luft: - Kombifilter luft: Kontrolleret og udskiftet
Kompressor timetzller: 7025

Skruekompressor:

Driftstimer for seperatorfilter: 7025 Driftstimer for oliefilter: 7025
Driftstimer for smereolie: 7025 Driftstimer for luftfilter: 7025

Bemarkninger:

Udfzldningssystem

Drosselventil: - Laensepumpe: Kontrolleret og fundet OK
Magnetventiler: - Flydearrangement: Kontrolleret og fundet OK
Butterflyventiler: - Slamniveau (cm):

Niveauvippere: -
Bemarkninger:

Kontrol af rentvandspumper: Pressostat (hej): Kontrolleret og fundet OK
Kontrolleret og fundet OK Pressostat (lav): Kontrolleret og fundet OK
Kontrol af skyllepumper: Skyllepumpe flow (m¥t):

Kontrolleret og fundet OK

VPG (Vand pa gulv faler): Kontrolleret og fundet OK

Bemaerkninger:
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Reservoir, brende og ravandsstationer

Reservoir: Kontrolleret, inspiceret og fundet OK Reservoir niveauvippere: Kontrolleret og fundet OK
Tarbrende: - Ravandsstation: -
Daksler: -

Bemaerkninger:

Timetaeller: 20511 Start/stop hygrostat: Kontrolleret og fundet OK
Start/stop termostat: -

Bemaerkninger:

Afgang vaerk (mg/l): 10,2 Afganag filter (mg/l):

Bemarkninger:

Service af boringer

: Révands- lltning . Pejling af | Pejling af
:f‘?“”“e boring inkd. [ (% | litning justeret :t‘l’;‘;::,af E}i’;::‘r?; ravand ravand
’ pumper liter (i drift) (I ro)
Boring 1 Kontrolleret Kontrolleret - -
Boring 2 | Kontrolleret Kontrolleret - -
Boring 3 | Kontrolleret Kontrolleret - -
Bemarkninger:

@vrige bemaerkninger i forbindelse med servicebesag
Olie og filtre skiftet pa kompressor, kilerem skiftes ved naeste service.

Skyllepumpe sad fast, den lgsnede jeg og kontrollerede, at skylning virkede igen.
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Vandanalyse foretaget ved Fangel Vandvaerk

| forbindelse med eftersyn har vi udtaget en vandpreve pa vandveerket d. 09-11-2021
Vore egne kontrolmalinger viser felgende:

Vandanalyseresultater
Vandanalyse for: Afgang veerk Vandanalysenummer: 5624

Fe (Jern): 0,2 mg./liter Nitrit: <0,005 mg./liter
Mn (Mangan): 0 mg./liter lit: 10,2 mg./liter
pH: 7,6 Ammonium: <0,05 mg./liter

Ovennavnte resultater ma kun betragtes som veesrende af orienterende art og kun til intern brug.
Vandanalysen er foretaget d. 09-11-2021 .




